Vs LEGENDA:
1 R1 - rozdzielnica zasilajgca przy stacji "Wywrotnica”

PROJEKTOWANA OSTROGA ZACHODNIA
/A \ 4 1 RP - rozdzielnica przejsciowa przy wjezdzie na proj. falochron
1 RP1,RP OSTROGA j.w. przy wjezdzie na proj. Ostroge
1 S1-S61 - skrzynki przytgczeniowe stupow oswietleniowych

1 SP1-SP4 - skrzynki przejsciowe
@ Stupy oswietleniowe z oprawami sodowymi 100W dla S1+S54,

YKYzo
S56+S60
@ S35, S61 Swiatto biate, lampy metalohalogenkowe 70W

SZN2Y—
(o$wietlenie konstrukcji znaku nawigacyjnego )

SEh N\ -
| / 7))
y _ y V\
(O S01-S04 - separatory
— przepusty kablowe

NYKYz roj. oswietleni
YKYZ0|4x50 proj. oswietlenie hawigagyjn o
: przystan niska

\

|

; - \
YAKY 4x35 o$wietlenie istn.
YAKY 4x35 oswietlenie ,
‘Nawigacyjne Isin. "\
YAKY 4x35 nautofon istn. N

,
\

\

\,

‘
|

Y

YAKY 4x35 oéwietlenie istn.

Rozwigzanie techniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowi wytaczng wtasnos¢ "PROJMORS" BPBM sp. z 0.0. w Gdansku.
Wykorzystywanie i udostepnianie osobom trzecim - jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Dyrektora "PROJMORS" BPBM sp. z o.0.
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® BIURO PROJEKTOW Nazwa proj.  pROJEKT BUDOWLANY.
BUDOWNICTWA MORSKIEGO BUDOWA FALOCHRONU OStONOWEGO DLA
\ Spétka z 0.0. PORTU ZEWNETRZNEGO W SWINOUJSCIU.
(1948
ul. Kruczkowskiego 2 TOM IIl. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI
PROJMORS 80-288 Gdarisk - Poland ELEKTRYCZNYCH NA FALOCHRONIE |
imi | Nazwisko —— OSTRODZE ORAZ PRZYLACZE
odpis : ENERGETYCZNE.
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Elektryczna

mgr inz. Bogdan Wilczynski 05.2009

Plan linii kablowej 0,4kV.
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Projektant :
Upr. bud. Nr. 5743/Gd/94
Oswietlenie projektowanej ostrogi zachodniej

proj. przetozenie
kabla

Data :

\
mgr inz. Michat Winnicki 05.2009
Skala :

Asystent :
NPT 12005/PBIOT
mgr inz. Antoni Wodzki 05.2009
Sor & _ 30 Nr rys. Ind. 1:1000

Weryfikator : Upr. bud. Nr. 80/Gd/01 _ _ _\m\ox_ —A h.
ark.
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