URZAD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Znak: PO-1l - 370/2ZP-3/13/16 Szczecin, dnia 20.06.2016 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyezy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetarqu
nieocgraniczoneqo na Kontrole okresowa budowli hydrotechnicznych — przeglady
roczne | piecioletnie wraz z przegladem credci podwodnej ” nr sprawy PO-11-370/2Z2F-
3/13/16

Dnia 17 czerwca 2016 r. wptynely do Zamawiajgcego pytania nastepujgcey tresci.

1. Dla ktorych z wymienionych obiektoéw przeznaczonych do przeprowadzania kontroli
nie ma zafoZonych sieci geodezyjnych, a bedzie wymagane przeprowadzenie
pomiarow geodezyjnych ? Jedli takowe obiekly wystepuja prosimy o wskazanie
sposobu pomiardw, jak byto to wykonane przy przeprowadzaniu poprzednich kontroli
(zakres pomiaréw geodezyjnych — czy w ujeciu bezwzglednym i ciggniecia dormiaréw
od najblizszej sieci reperdw, czy w inny sposob?)

2. Na jakich obiektach, oprécz wymienionych; Falochronu osfonowego oraz Ostrogi
zachodniej falochronu (obiekty dla ktérych majg Panstwo protokolty z kontroli
skutecznodci ochrony katodowej), nalezy wykonac takie badanie?

3. Czy przekazane pomiary elektryczne (protokofy z badan) bedg posiadaly ostateczne
whioski do wpisania w protokdt przeprowadzonej kontroli na danym obiekcie? Czy
beda wymagaly dodatkowych nakiaddw branzy elektrycznej celem interpretacji
wynikow pomiarow i sprecyzowania zalecen pokontroinych?

4. Czy ekipa nurkowa musi posiada¢ zezwolenie urzedu na wykonanie prac
podwodnych (...) na czas zlozenia oferty czy podpisania umowy?

5. Czy z wyszczegdlnionych obiektéw podiegajgcych kontroli wystepufg takie, ktore nie
miafy przeprowadzonej wczesniej kontroli okresowef (obiekty nowe), lub takie, kidre
nie majg zalozonej ksigzki obiektu wraz z wczesnigiszymi protokofami  z
przeprowadzonej kontroli okresowej?

6. Prosba o wyjasnienie zapiséw paragr. 11 ze wzoru umowy, dotyczgcego
zobowigzania Wykonawcy do merytorycznych konsultacfi w roku 2017. Prosba zatem
0 wskazanie zakresu tych konsultacji (czego przedmiotem maja one byc) oraz
szacowania ilo$ci celem umoZliwienia oszacowania obfoZzenia godzinowego
pracowrnikow.

7. Czy dopuszcza sie ocene stanu szczelnosci Scianki szczelnej poprzez material
sporzadzony na podstawie videofiimowania podwodnego przez nurka?

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust.1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowier
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 2164) Zamawiajacy, w zwigzku z proshg o wyjasnienie
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obowigzujgcej w przedmiotowym
postepowaniu, wyjasnia co nastepuje:



20 czerwca 2016
Odpowiedz na pytanie 1:

Zamawiajgcy nie wymaga od Wykonawcy zaktfadania sieci geodezyjnych i wykonywania
pomiaréw. Zatozenie sieci geodezyjnych i dostarczenie Wykonawcy aktualnych pomiarow
lezy po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie 2:

Zamawiajgcy nie wymaga od Wykonawcy wykonywania pomiarow skutecznosci ochrony
katodowej. Dostarczenie Wykonawcy aktualnych Protokdtow z pomiaréw ochrony katodowej
lezy po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie 3:

Pomiary elektryczne bedg posiadaly ostateczne wnioski i nie bedg wymagane dodatkowe
naktady branzy elektrycznej celem interpretacji wynikow pomiaréw czy sprecyzowania
zalecen pokontrolnych. Dostarczenie odpowiednich Protokotow z pomiarow elektrycznych
lezy po stronie Zamawiajgcego.

OdpowiedZ na pytanie 4:

Wykonawca musi dysponowac nurkami posiadajgcymi zezwolenie tut. Urzedu Morskiego na
wykonywanie prac podwodnych na matych gtebokosciach na obszarach morskich i w dniu
podpisania umowy przedstawi wymagane zaswiadczenie.

Odpowiedz na pytanie 5.

Wszystkie budowle podlegajgce kontroli majg zatozone wymagane przepisami Prawa
budowlanego Ksigzki obiektow budowlanych. Protokdly z ostatnich przeglgdow & letnich
i rocznych wraz z Ksigzkami obiektéw budowlanych zostang udostepnione Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie 6:

Wspdtpraca z Wykonawca prac w 2017 r. jest wymagana w zakresie konsultacji co do tresci
Protokotow z okresowych przegladdw budowli. Szczegdinie bedzie ona dotyczy¢ opisu stanu
technicznego budowli i wydanych zalecert pokontrolnych. Konsultacja bedzie wymagana
w przypadku ew. nigjasnych i nieprecyzyjnych sformutowan zawartych w protokdfach, ktére
mogg utrudni¢ wykonanie pokontrolnych zalecen. Jak tez wyjasnienia wszelkich zastrzezen
co do tresci Protokotow powstatych w trakcie kontroli wykonywanych przez Wojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Odpowiedz na pytanie 7:

Dopuszcza sie uzycie specjalistycznego sprzetu podwodnego jak roboty podwodne itp.
o0 odpowiedniej jako$ci stuzgcego do penetracji i filmowania czesci podwodnej budowli
jednak oceny przydatnosci dostarczonego materiafu i wykonania na tej podstawie opisu
stanu czesci podwodnej budowli wraz z ocena jej stanu technicznego moze dokonac
wytgcznie osoba posiadajgca uprawnienia bez ograniczeri do pefnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w tym do oceniania i badania stanu technicznego
budowli hydrotechnicznych, ktéra jest wpisana na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego | w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane uprawnienia wraz
z zaswiadczeniem o przynaleznosci do Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.
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